CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG EDITAL
MUNICIPIO DE ALMODOVAR
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALMODOVAR DO CONCELHO DE ALMODOVAR n.° 135
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacfio da qualidade da 4gua da rede publica, 2.° Trimestre 2013
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 Abril
pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) fixado) Valores obtidos N A.milises % Cumprimento dol N.? Andlises (PCQA) - % )
no DL 306/2007 Minimo Miximo superiores VP ve nondar Benlivnd Andlises Realizadas
Toscherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mil) 0 0 4] 0 100% 3 3 100%
{Desimtetanie residual (mg/L) — 0,2 1K) = — 3 T T00%
Aluminio {(pg/L AD 200 250 250 1 0% 1 1 100%
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Niamero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 0 - e i 1 100%
Namero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragfio anormal 1 1 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 280 280 0 100% I 1 100%
Clostridinm perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 34 34 0 100% 1 1 100%
!pH (Unidades pH) >6,5e <9 7.9 7,9 ] 100% 1 1 100%
lManganés {ng/L. Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos' (mg/L NO;) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabeor a 25°C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Tur--%0 (NTU) 4 2,4 2.4 0 100% 1 1 100%
Ao o g/l §'b) 5 - - — — - - -
Arsénio’ (ug/L As) 10
Benzeno  (jg/L) 10 i - e
Bore {(mg/L: B) 10 - - s S - - e
{Benzola)pireno {ug/L) 0,010 - e e - e - -
Bromatos 1(ug/L BrO;) 10 — - — — — - -
Cadmio (ng/L Cd) 50 - - o - — - o
Célcio (mg/L ' Ca) . - S e - - - -
Chumbe (ug/L Pb) 25,0 - - - —— - - -
Cianetos (ug/L CN) 50 - - - - - - -
Cobre {mg/L. Cu) 2,0 e~ - - - - - -
Crémio “(ug/L Cr) 50
1,2 ~ dicloroetano "(ug/L) 3,0 - — — — — - -
{Dureza total (mg/L CaCO03) - e - - -— - e -
Enterococos (N/100 mL) 0,0 - - e - - - -
Ferre (ug/L Fe) 200 - = - - - - -
§Fluoretos Ymg/L F) 15 - . — .- - - o
INiquel (ug/L Ni) 20
Nitritos (mg/L NO,) 05
E’f__—;_ (mg/L Mg) - --- - - -
Mercurio (ng/L Hg) i - o - — o — -
Selénio'(ng/L Se) 10 - . - — - - -
Cloretos '(mg/L Cl) 250 — — — - — - —
lS()diol {mg/L Na) 200 - - - — . — —
ISulfatos "(mg/L SO,) 250 — — - . - - -
Tetraclorocteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 — - — — - — .
Tetracloroeteno(ug/L)|| - - - - - - - -
Tricloroeteno(pg/L)l - e - --- - - e -
EHidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {(ug/L): 0,10 - - - - —— - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)} - - - - - - --- -
Benzo(l)fluorantens (pg/L)l e - o - - - - -
Benzo(ghi)perileno (ug/L)}
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ng/L)}
Trihalometanos - total (ug/L): 160 e - . - - --- -~
Cloroférmie(ng/L) - e e - - - - -
Bromoférmio(ug/L) —— —— - - - —— - -~
Bmmodiclorometano(pg/L)l - - e - —— —— - ——
Dibromoclorometano(pg/L)l —— - - —— - - - —
WPesticidas — total {pg/L) 0,5 0 100% 100%
Dimetoato (pg/L)l 0,1 —— - 0 100% - - 100%
NOTA 1: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo),
Informacio complementar relativa 4 averiguaciio das situacfes de incumprimento dos VP (causas ¢ medidas correctivas): Causa - Comunicacio a entidade em Alta
(arrastamentos de sedimentos na sequéncia da higienizagfio do reservatprio). NIedidasCorrectivas:Nﬁo foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuida
a entidade em alta. Anélise de verificagfio conforme. A :
O presidente: (Anténio José Messias do Rosdrio Sebastido): [ i iData da nublicitacio: H8/08/2013




