CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL
MUNICIPIO DE ALMODOVAR NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DE AZINHAL DO CONCELHO DE
ALMODOVAR n.° 95/2014
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacfio da qualidade da 4gua da rede publica, 1.° Trimestre 2014
através de anslises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 Janeiro
L aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 Margo i
Minimo Maximo Agendadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) - 0 0 100% 3 ) 100% |
lBabtérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% '! 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/l) <01 06 2 2 100%
Ambnio (mg/L NH,) 0.50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 w00% 1
Nuamero de colénias a 22 °C (N/mi) Sem alteracio anormal 0 0 et e 1 1 100%
Namoro de colénias a 37 °C (Nml) Sem alteracgo anormal | 0 0 — I 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 478 478 1 1 100%
Cor (mg/L PiCo) 20 <2 <2 1 1 100%
[pH (Unidades pH) 26,5659 8,1 8,1 1 1 100%
I.Manganés (pg/l Mn) 1 50 92 92 1 1 100%
INitratos (mg/L NO) 50 <10 <10 1 1 100% |
[Oxidabilidade (mg/L 0,) l 5 <1 <1 1 i 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluicfio) 3 <1 <1 i 1 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicio) ! 3 <1 <1 1 1 100%
Turvacie (NTL) 4 3 5 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al -1 200 | <30 <30 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <35 <35 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <3 <3 1 i 100%
Benzeno (ug/l} 10 <0,5 <0,5 i 1 100%
Benzo(a)pireno(pe/L) 0,01 <0,005 | <0,005 1 1 100% _J
Boro (mg/l. B) 10 <03 <03 1 1 100%
Bromatos (ug/l. BrO;) 10 <5 <5 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 1 1 100%
Cadmio (ug/L. Cdy S0 a < i 1 100%
Caleio (mg/L Ca) - . 25 25 1 1
Chumbo (ug/L. Pb) 250 <3 <3 1 1
Cianetos (pg/l CN) 50 <15 <15 1 1
Cobre (mg/l. Cu) 20 <0,01 <0,01 1 1
Cromio (ug/l. Cr) 50 <2 <2 1 1
1,2 — dicloroetano (ug/l.) 3.0 <0,9 <0,9 i 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) 210 210 1 1 100%
Enterococos (N/100 mlL) 0.0 0 0 1 1 100%
Ferro (po/L Fe) 200 92 92 1 1 100%
Fluorctos (mg/L. F) 15 “i 0,3 03 1 1 100% _j
Magnésio (mg/l., Mg) = 36 36 1 1 100%
Mercario (ug/L Hg) 1.0 —{ <02 <02 1 1 100%
Niquel (g/L Ni) 20 <5 <5 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO.) 0.5 _—' <0,02 <0,02 1 1 100% |}
Selénio (ug/L S¢) 10 3 <3 1 1 T 100%
Cloretos (mg/L C1) 2500 55 55 1 1 00%
Sodio (mg/L Na) 200 66 66 i 1 = 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 2500 35 35 1 1 100%
Tetraclorocteno e Tricloroeteno (ng/L): 10 - —— - o= - - —
Tetracloroeteno(pg/L) - <15 <1,5 i e 1 1 100%
- Tricloroeteno(pg/L) - <1,5 <1,5 ot s l 1 1 "l 00%
|Hidrocarbonems Aromaticos Policiclicos (ng/L): 0,10 l - - - o - —— o
- Benzo(b)fluorantono (g/L) - IR <0,01 = | i 1 100%
i- - Benzo(k)fluoranteno (ug/L) _l <001 ] <001 1 1 00% |
! Benzo(ghi)perilene {(ng/L) o <0,01 <0,01 = - i 1 100% =
Indeno(l,Z,&cd)pireno(uE/L)i' e <0,01 <0,01 = 2= 1 1 100%
‘Trihalometanos < total (ug/L): 100 - - - e e - e
Clor, < <7 1 1 100% 1
Bromoférmio(ug/L) o <7 <7 oo S 1 1 100%
F—— <7 <7 1 1 100%
Dibromoclorometano{ng/L)| = <7 <7 o= o 1 1 100%
EPesticidas — total (pg/L) 05 - - - e - - e
Dimetoato (ug/L)| 0.1 <0,025 | <0,025 0 100% 1 1 100%
Ometoato(ug/L)| 0.1 <0,05 <0,05 0 100% 1 i 100%
Informacfo complementar relativa & averiguaciio das situacdes de incumprimento dos VP (causas ¢ medidas correctivas): Causa- Falha no sistema de tratamento.
Medida Correctiva - Analisam-se solucGes para corre¢des do funcionamento do sistema de tratamento.
O presidente: {(Anténio Manuel Ascencio Mestre Bota) Data da publicitaciio: 15/05/2014




