CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL
MUNICIPIO DE ALMODOVAR
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE COMPLEXO DESPORTIVG EM ALMODOVAR n.” 33/2018
Em eonformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificaghio da qualidade da dgua da rede pablica, 4.° Trimestre 2014
- ratravés-deandlises-periddicas e tormelrs 46 COTSTHIAGT, segindo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado) 01 Outubre
pela autoridade competente (ERSAR). 31 Dezembro
Valores obtidos N.° Andlises (PCQA)
Pardmetre (unidades) ;ﬁ:;:::a;fz—éz;g) ) SE'O éﬂéﬁs‘e;? % Cumprimento do 5 % .
Minimo Miaximo periores ve Agendadas Realizadas Audlises Realizaday
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 5 . 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — <0,1 <0,1 - - 2 2 100%
Amoénio (mg/L NI, 0,50 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Nimers de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 65 65 P - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alterag&io anormal 55 55 e e 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 1190 1190 4] 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) <20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) >6,5e <9 7.6 76 0 100% 1 1 100%
Mangangs (ug/L Mn) 50 18 18 0 100% 1 1 100%
Nitrates (mg/L NO;) 50 16 16 4] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 18 1.8 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluiciio) 3 <l <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluigfo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimonio (ug/L Sb) 5
Arsénio (ug/L As) 10 - - - - - e n
Benzene (ug/L) 1,0 - —— - - - - e
Benzo(a)pireno 0,01 - e s —m e e -
Boro (mg/L B) 1,0 —— - — - - - ——
Bromates (ug/L BrQ;) 10 - - - - . o —
Cadmio (sg/L Cd) 5.0
Cilcio (mg/L Ca) - 94 94 —— - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 - o e - e - —n
Cianetes (ug/l. CN) 50 - - - - - - -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - — - en - -
Crémio (pg/L Cr) 50 - — - - e —— ——
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 — - —— —— - - ——
tDureza total (mg/L CaCO3) . 441 441 - - 1 1 100%
Enterococos (N/106 mL) 0,0 4 4 1 0% 1 1 100%
Ferro (ng/L Fe) 200 == - - - - - -
Flueretos (mg/L F) 1,5 - - - - — - -
Magnésio (mg/L, Mg) — 50 50 —— — 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) 1,0 - - — —— e —— .
{Niquel (ng/L Ni) 20 e - — e - - -
{Nitritos (mg/L NO,) 0.5
§Selénio (ug/L Se) 10 —
Cloretos (mg/L, CI) 250,0 -~ - - - - == -
Sédio (mg/L. Na) 200 e - - - —— - -
Sulfatos (mg/L S04} 2500 . - - - . —— —
Tetracloroeteno ¢ Tricloroeteno (jig/L): 10 —— o - - a— - -
Tetracloroeteno(pg/L)] - —— - —— — - — -
Tricloroeteno(pg/L)! - - - - e o —n -
{Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - - - —
Benzo(b){luoranteno (pg/L) — - _— - - - —— e
Benzo(k)fluorantenc (sg/L)]
Benzo(ghi)perileno (ug/L}l - - — - e - - e
Iudeno(l,2,3-cd)pireno(ug/L)§ --- - - - - nm - -
Trihalometanos - total (ug/L): i 100 - - - - - - -
Cloroférmio(ug/L)| <7 <7 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L)] <7 <7 - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L)| < <7 1 1 100%
Dibromoclommetano(pgm)ﬂ — <7 <7 - --- 1 1 100%
{Pesticidas — total (ig/1) 0.5 -
Dimetoato (jig/L) 0,1 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L)} 0,1 <0,03 <0,05 0 100% 1 1 100%
Bentazona(ug/L)| 0.1 <0,025 | <0.025 0 100% 1 i 100%
Informacio eomplementar relativa 4 averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas ¢ medidas correctivas): Causas- Dosagem inadequada de reagente
Medida Correctiva - Corregfio da dosagem de reagente o tratamento (refo;é?‘gle cloro). Andlises de verificacfio conforme
O presidente: (Anténio Manuel Ascen¢ao Mestre Bota) fw ﬁ/’\j;:m\ T EData da publicitagiio: 23/01/2615
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