i CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL
.,%,’T‘r‘ﬂIN[CTPIO DE ALMODOVAR NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE GRACA DE PADROES DO CONCELHO DE
Foraws ALMODOVAR 0.°207/2015
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacio da qualidade da dgua da rede pablica, 2.° Trimestre 2015
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 Abril
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.” Andlises (PCQA)
Farhmeted unidades) \;iz::lur Paramétrico (VP) N A‘nailiaes Yo Cump:imenlo do »" Yo 1
AR HODERIY Minimo Miximo ANpbetaces Vi \E Agendadas Realizadas LRI
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0.3 0,6 - -- 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Niimero de colénias a 22 °C (IN/ml) Sem alteragiio anormal 0 0 - - 1 1 100%
Niimero de colonias a 37 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 P —- 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 263 263 0 100% 1 i 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 2.8 2.8 0 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) >6,5¢<9 82 82 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L. Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos' (mg/L NO3) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O.) 5 L1 L1 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de dilui¢iio) 3 <l <] 0 100% 1 | 100%
[Sabor a 25°C (Factor de dilui¢iio) 3 <l <l 0 100% 1 i 100%
Turvacao (NTU) 4 0.9 0.9 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 63 63 0 100% 1 1 100%
Antiménio ' (ug/L Sb) 5 - — - - - —
Arsénio’ (ug/L As) 10 — -
Benzeno' (pg/L) 1,0 == == S i £ = =
Benzo (a) Pireno 0,01 <0,005 <0,005 0 100% I 1 100%
Boro '(mg/L B) 1,0 = = = = i
Bromatos '(ug/L BrO;) 10 g = = == = = -
Cdmio' (ug/L Cd) 5,0 i = = =
Cilcio (mg/L Ca) = 10 10 100% 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 <3 <3 100% 1 I 100%
Cianetos' (ug/L. CN) 50 - - - - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Cromio '(ug/L. Cr) 50 o - - -
1,2 — dicloroetano '(ug/L) 3,0 e - . - s s —
Dureza total (mg/L CaCO3) 78 78 0 100% 1 1 100%
{Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L. Fe) 200 99 99 0 100% 1 1 100%
lFluoretos '(mg/L F) 1,5 o S G i s -
INiquel (ug/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% I 1 100%
[Magnésio (mg/L, M) - 13 13 0 100% I 1 100%
IMercirio' (ng/L Hg) 1 = = == == == == -
Selénio' (ug/L Se) 10 - — — o
[Cloretos '(mg/L C1) 250 - — -
Sédio’ (mg/L Na) 200 = = = = —
Sulfatos '(mg/L SO,) 250 — = = = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno '(pg/L): 10 = i = = = — —
Tetracloroeteno(pg/L) e = = — == — e e
Tricloroeteno(pg/L) e e o = =2 . = =
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — - -— - - —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L)j - <0,01 <0,01 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| = <0,01 <0,01 = 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ng/L)| = <0,01 <0,01 = = I 1 100%
Indeno[l,Z,S-cd)pireno(ngL)l - <0,01 <0,01 - - 1 I 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - - - ---
Cloroférmio(ug/L)} = 6 6 — --- 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L)j — <5 <5 s 1 1 100%
Br diclor f; :FEIL)I — 15 15 - — 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L)| — 12 18 1 1 100%
FPesticidas — total (ug/L) 0,5 - = —
Dimetoato (p.g/L)I 0.1 = = -—- = = e re

INOTA 1: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (SOMINCOR).

Informacio complementar relativa & averiguacio das situacdes de incumprimento dn};{l’ (causas e medidas correctivas):

O presidente: (Antonio Manuel Ascenciio Mestre Bota)
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