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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL
MUNICIPIO DE ALMODOVAR
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SAQ BARNABE DO CONCELHO DE ALMODOVAR | n.° 224/2014
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacfio da qualidade da dgua da rede phblica, 3.° Trimestre 2014
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 Julho

30 Setembre

Valor

Valores obtidos

N.° Andlises (PCQA)

, X N.° Andlises %Yo %
s . Paramétrico (VP) . . e
Parametro (unidades) fixado no DL Mini - superiores | Cumprimento Agendad Realizad Am.xlxses
306/2007 fnimo | Miaximo VP do VP gendadas ealizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 5 1 50% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 12 1 50% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) e 0,2 0.6 - --- 2 2 100%
Aménio (mg/l, NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 1 1 ——— — 1 1 100%
Nimero de colénias 4 37 °C (N/ml) Sem alteragdio anormal 0 4] — . 1 1 100%
Condutividade (uS/em a 20°C) 2500 429 429 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo} 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
{pH (Unidades pH) >6,5¢<9 7,0 7,0 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 i 100%
Nitratos (mg/L NG, 50 <10 <10 g 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O) 5 1,1 1,1 0 100% ! 1 100%
Cheiro-a 25°C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicio) 3 <1 <] 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 <0,5 <05 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 .
Antiménio (pg/L Sb) 5 - —— . - —— - —
Arsénio (ng/L, As) 10 - - j— o — - .-
Benzeno {(pg/L) 1,0 - — - — - - .
Boro (mg/L B) 1.0 ——— - - o - - .
Bromatos (ug/L Br(;) 10 - — — — - — Ll
Clostridinm perfringens {N/166ml) 0 — . - g, — - e
ICsdmio (ug/L Cd) 5,0
Cileio (mg/L Ca)
Chumbo (ug/L Ph) 25,0 - — - - — — i
Cianetos (ug/L CN) 50 — - - e o o -
Cobre (mg/L: Cu) 2,0 -— . — - —— e Lo
Cromio (pg/L ' Cr) 50 — - —— o - — i
1,2 ~ dicloroetans (ug/L} 3.0 - e - fe - o e
tBureza total (mg/L CaCQ3) ) - - s g - — S
lEnterococos {NN/160 mL) 0,0 — - - i - — R
Ferro {(ug/L Fe) 200 - — ——— s — — O,
Fluoretos (mg/L.F) 1.5 —- - . o p— o F
Magnésio (mg/L Mg) - - ——— - . — . ior
iMercirio (pg/L Hg) Lo - - . i - — Ll
INiquel (ag/L, Ni) 20
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5
Selénio (ng/L Se) 10 . j— — AN — o e
fCloretos (mg/L Cl) 250,0 - —- — SR —— — sy
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy) 250,0 — — —— am — - Lol
Tetracloroetens e Tricloroeteno {ng/L)y: 10 ——— —— — o, — L —
Tetracloroeteno(ug/L) ew - - — e — -— -
Tric!oroeteno(ug/L)l e — - - HeR - —— -
{Hidrocarh Aromiticos Policicli 0,10 - -— —— o e - o
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)y e - - e - - . Lo
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)! - - - R . -— — i
Benzo{ghijperileno (ug/L) - s
Indeno(l,2,3-cd)pireno(ug/L)}
Trihalometanos - total (ug/L): 100 P - - ——— - — .
Cloroférmio(pg/L)l o - - m—— e - — -
Bromofdrmio(ug/L)l - - - -— . - — .
Bromodiélorometano(pg/L)l = - - e — e — ——
Dibromoclorometanc(ug/L)l -c e —-- . ——— - — e
| Pesticidas — total (ug/L) ‘ 0,5 - - . — - - i
Dimetoato (ug/L)l 0,1 - - - —am - - -
Ometoato (ug/L)l 0,1 — - —— . - — .

Informacio complementar relativa 3 averiguaciio das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctiva
Medidas correctivas - Correcio da dosagem de reagente no tratamento rgforco de cloro). Analises de verificagio conforme

s): Causas - Dosagem inadequada de reagente;

O presidente: (Anténio Manuel Ascencfio Mestre Bota)
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