) CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL
MUNICIPIO DE ALMODOVAR| .
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE ALMODOVAR n.°209
Em conformidade com o Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de analises 2.° Trimestre 2019
01 abril
periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 junho
Datammetie (waidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.” Analises % Cumprimento do N.* Anilises (PCQA) %
b fixado no DL 306/2007 Minine Mixinio superiores VP VP dad. Realizad Anilises Realizad
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 50 S0 0010
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 50 50 00%
Desinfetante residual (mg/L) - <().] >1.5 - - S0 S0 009
Aluminio_(ug/L Al). 200 <31 140 0 100% 10 10 (;éo
Aménio (mg/L, NH,) 0.50 <0.02 0.12 0 100% 9 9 00%
Niimero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 A - 7 7 00%
Nimero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - 7 7 00%
Condutividade (S/cm a 20°C) 2500 270 1500 0 00% 7 ] 00%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 00% | | 00%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 8 0 00% 7 7 00%
H (Unidades pH) >6.5¢<9 6.7 8.7 0 00% 7 7 00%
50 <15 30 0 00% 6 6 00%
50 <0.8 <10 0 00% 7 7 00%
5 = 1.5 0 00% 0 0 00%
3 < < 0 00% 7 7 00%
3 < < 0 00% 7 7 00%
<05 2.3 0 % 7 Z 00%
5 <3.5 <3.5 0 % 5 ] o
10 <3 <3 0 00% S S 00%
1.0 <03 <03 0 00% 5 5 00%
Benzo (a) Pireno 0.01 <0.005 | <0.005 0 00% 8 00%
2 (me/L B) 1.0 <0.3 <03 0 00% 8 8 00%
2 10 <0.3 <5 0 00% S 5 00%
ICidmio’ (ug/L Cd) 5.0 <l <l 0 00% 5 5 00%
Cilcio (mg/L Ca) e 9 87 ——- —- 8 8 00%
Chumbo (pg/L Pb) 25.0 <2 7 0 00% 9 9 00%
i 2 N) 50 <15 <15 0 00% 5 5 00%
(Cobre (mg/L Cu) 20 <0.02 0.015 0 00% 9 9 00%
Cloratos (mg/L Cu) 0.7 0,508 1.16 1 67% 3 3 00%
Cloritos (mg/L, Cu) 0.7 <0.01 0.624 0 00% 3 3 00%
ICrémio 2 (ue/L Cr) 50 <2 <2 0 00% 8 8 00%
1.2 — dicloroetano * (ug/L) 3.0 <0.3 <0.3 0 00% 5 5 00%
'Dureza total (mg/L. CaCO3) - 88 540 - - 8 8 00%
Enterococos (N/100 mL) 0.0 0 0 0 00% 17 17 00%
[Eerro (ug/L Fe) 200 <0.50 140 0 00% 13 13 00%
i ) 1.5 0.1 0.5 0 00% 5 5 [00%
Niquel (jug/L Ni) 20 <5 <5 0 00%. 9 9 00%
|Nitritos (mg/L NO,) 0.5 <0,02 <0.02 0 00% 8 8 00%
Magnésio (mg/L, Mg) - 13 92 o —-= 8 8 00%
firio® (ug/L He) 1 <0.2 <02 0 100% 5 S 00%
10 <l 4 0 100% 6 6 00%
2/ CI) 250 48 340 3 70% 10 10 00%
Sédio” (me/l, Na) 200 30 130 0 00% 8 8 00%
ISulfatos * (me/I, SO 250 33 130 0 00% S 3 00%
[ Tetracloroeteno e Tricloroeteno *(ug/L): 10 <0.5 <0.5 0 00% 5 ) 00%
Tetracloroetenol === <0.5 <0.5 e s S S 00%
Tricloroeteno(;lg/Lgl Ery <0.5 <0.5 - - 5 5 00%
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (g/L): 0.10 <0.,010 | <0010 0 100% 8 00%
Benzo(b)fluoranteno (:lé%il - <0.010 | <0.010 - - 8 00%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L - <0.010 <0.010 - - 8 00%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) ——e <0.010 | <0.010 -=- P 00%
[ndeno(l,2,3-cdmirenogggzml - <0.010 | <0.010 - - 8 0%.
Trihalometanos - total (ug/L): 100 <0.5 47 0 100% 8 00%
Cloroférmio(p ey 0.4 9.7 - —an 00%
Bromoformio(jg/L == 1.4 37 Ghi iz 00%
Bromodiclorometano - <0.5 23 - —-= 8 00%
Dibromoclorometano —ee 0,72 47 = - 8 0%)
IRadsa (Ra/m )2 500 <10 <10 0 100% 9 0%
Alnha total (Ra/f > 0.1 <0.01 0,257 1 83% 6 6 00%
Reta tatal (Ra/l)> <0.02 0.165 0 00% 6 6 00%
IDosaindicativa tatal (BRall )2 <010 <010 0 00% 6 > 839
Posticidas — tafal (uo/l \? 0,5 0 00% 12 12 00%
Alacloro (| e <0,05 <0.05 — - 2 ) 00%
Atrazina - <0,05 <0.05 - - 2 2 00%
Bentazona 0.1 <0,025 <0,05 - 100% 8 8 00%
Clarnirifas® (ua/l 0.1 <0,05 <0,05 &= 100% 12 12 00%
Desetilatrazina T - <0,05 <0,05 - - 2 2 00%
Desetilterbutizalina 0.1 <0,05 <0.05 - 100% 2 2 00%
i <0,05 <0,05 6 6 00%
<0,05 <005 2 2 00%
- <0,05 <0,05 - === 2 2 00%
- <0,05 <0,05 - - 2 2 0%
0,1 <0,025 <0,05 e 00% 6 6 00%
0.1 <0,05 <0,05 i 00% 2 2 00%
0, <0,05 <0,05 — 00% 2 2 00%
0 <0,05 <0.05 - 00% 6 6 00%
Oxadiazio (ug/L 0, <0,05 <0.05 - 0% 2 2 00%
Tebuconazole (pg/L - <0.05 <0.05 - - 2 2 00%
Terbutilazina (ug/L, 0.1 <0.05 <0,05 - 100% 2 2 00%
NOTA 1: Almodovar, Santa clara/Gomes Aires; Aldeia dos Fernandes/Corte Zorrinho, Rosario/Neves; Mestras, Corvatos, Loigana/Pomar Velho, F Ferrenhas; Cerro do Negro/Saltio Brunheira, Soeiras;, Aldeia dos
Buracos/Cercas/Mt. Abaixo; S. Barnabé, Felizes, Corte Figueira, Cumeada; Azinhal, Dogueno/Telhada; Mt. da Romba; S. Cruz, Mt. Xeréz, Viivas, Guedelhas; Mt. Jodo Dias, Mt. da Vinha, Gorazes, Semblana, Graga de Padrdes;
Mestres, Porteirinhos; Mt das Figueiras e Complexo Desportivo
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta
Informacio complementar relativa i averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Almodévar (Parametros Cloratos) Causas - Falhas no sistema de tratamento; Medidas Corretivas
Nao foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuida ao abstecimento em alta, Monte Jodo Dias (Cloretos) Causas - Caracteristicas naturais (hidrogoelogicas) da origem de agua, Medidas Corretivas -
Ligagao da captagao pogo, uma vez que estava ligado o furo. Porteirinhos (Alfa Total) Causas - Caracteristicas naturais (hidrogeologicas) da origem de agua, Medidas corretivas - Averiguagdo da atividade radiotiva na agua
Dogueno/Telhada e Ros:irio (Cloretos) Causas -Qualidade da agua bruta, Medidas corretivas - Nao existe sistema de remogao no subsistema em causa. No segundo trimestre de 2019 esta previsto mudar a origem deste subsistema
Lste recebera agua proviniente da ETA do Monte da Rocha 4
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